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Ocena obszarowa jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie

gminy Zukowice za rok 2023.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Glogowie na podstawie art.4 ust.1
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r.,
poz. 338 z pézn. zm.) oraz § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.
poz. 2294) przedstawia ponizej dla gminy Zukowice obszarowa ocene jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi za rok 2023.

1. Wykaz producentow wody

a) Gmina Zukowice dostarczajaca mieszkancom wode pochodzaca z:
e wodociggu w Kromolinie
e wodociggu w Nielubi

b) Energetyka Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. M. Sklodowskiej-Curie w Lubinie
dostarczajagca mieszkancom wode pochodzacg ze stacji uzdatniania wody
w Brzegu Glogowskim — podmiot zaopatrujacy w wode m. Zukowice.

2. Informacje dotyczace produkcji i jakosci wody.

a) Wielko$¢ produkcji
e wodociggu w Kromolinie — 227 m>/dobe
e wodociagu w Nielubi — 194 m*/dobe
e wodociagu Energetyki Sp. z 0.0. - 1033 m>/dobe

b) Liczba ludno$ci zaopatrywanej w wode
e z wodociggu w Kromolinie — 18470s6b
e 7z wodociggu w Nielubi — 1417 o0s6b
e przez Energetyke Sp. z 0.0. — 14 0s6b

¢) Jako$¢ wody, sposdb jej uzdatniania i dezynfekcji.
Woda dostarczana mieszkancom z ww. wodociggoéw z systemami uzdatniania
wody w zakresie usuwania zelaza, manganu i napowietrzania na koniec roku 2023
spelniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ujmowana
woda glebinowa z wodociggu w Kromolinie i Nielubi poddawana jest statej
dezynfekcji promieniami UV.

d) Przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametrow jakosci wody.
W 2023r. w wodzie dostarczanej mieszkancom gminy nie stwierdzono
przekroczen badanych wskaznikéw fizykochemicznych i mikrobiologicznych.



e) Zgloszone reakcje niepozadane zwigzane ze spozyciem wody na danym
obszarze.
W 2023r. nie odnotowano zgloszen reakcji niepozadanych zwigzanych
ze spozyciem wody na terenie gminy Zukowice.

f) Prowadzone postepowanie administracyjne w zakresie jakosci wody.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Glogowie w roku 2023
nie prowadzil postepowania administracyjnego w zakresie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

g) Dzialania naprawcze prowadzone przez przedsi¢biorstwa wodociagowo-
kanalizacyjne.
Z uwagi na odpowiednig jako$¢ produkowanej wody przedsigbiorca nie
prowadzit dziatan naprawczych.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Mieszkancy gminy Zukowice zaopatrywani sg w wode bezpieczng dla zdrowia
ludzkiego, wolng od mikroorganizméw chorobotwoérczych i pasozytow w liczbie
stanowigce] potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich
substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego.

Wioletta Chodorowska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Glogowie

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
e Wéjt Gminy Zukowice, Zukowice 92, 67-231 Zukowice (e-PUAP)
e a/a



